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Bu zeyilnamenin hitkiimleri, ihale Dokiimanindaki hitkiimlerin idarenin sartlarin degismesi veya ilave bilgi bildirimi veya sorulan sorularin ya da teklifgilerin yazi ile ilettigi sorularin yanitlanmasi gergevesinde, ihale
Dokiimanin bazi htikiimlerinin modifiye edilmesi ve ya degistiriimesi sebebiyle yayinlanmaktadir. ihale Dokimani asadida belirtildigi sekilde tadil edilmistir:

s ihale : .
Degisiklik . fhale Dokiimaninin ligili - . ISP

s Dokiimani . 9 Orijinal lhale Doklimanindaki Madde Degistirilmis Madde

No. Maddesi
Sayfa No.
1 48-62 EI?(IAL:I"MQII\Z/EICESELS[IF FORMLARI - inale Dokiimaninda verilmis olan_Fiyat Cizelgesinde, tanim ilavesi, adet arttinmt ve eksiltimi, ilave kalemler eklenmig olup, isbu Zeyilname EK - 1 de verilmektedir. Fiyatlar EK - 1_de verilen kalemler
lizerinden yapilacaktir.
97 BOLUM Vil.3 TEKNIK SARTNAME "1.2.13.3. Kompakt PLC agagidaki biitlin protokolleri ayni anda veya ilave haberlesme kartlarim CPU| "1.2.13.3. Kompakt PLC asagidaki biitiin protokolleri ayni anda veya ilave haberfesme
EK 3 MADDE 1.2.13.3 {izerine entegre ederek galistirabilir yetenekte olmalichr. kartlarini CPU lizerine entegre ederek ¢aligtirabilir yetenekte olmalidir.
2 MODBUS RTU ve MODBUS TCP MODBUS RTU ve MODBUS TCP
IEC 60870-5-104 Profibus/Profinet"
Profibus/Profinet"
3 110 BOLUM VII.3 TEKNIK SARTNAME  |"1.8 Radar sensoriin frekans) 80 Ghz W bandi olmalidir.” "1.8 Radar sensérin frekanst enaz 24 Ghz olacaktir.”
EK 5 MADDE 6.1.8
BOLUM VI1.3 TEKNIK SARTNAME ] )
4 102 EK 3 MADDE 1.2.15.1 ilgili Madde altinda bulunan tablo revize edilmis olup, ishu Zeyilname EK - 2 de verilmektedir.

IHALEYE DAVET METNi 6 (i) i Tekiif Sahibi, teklif tarininden itibaren son bes (5) yil igerisinde (1 Ocak 2015 tarihinden teklif verme tarihine|{"i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son bes (5) yil igerisinde (1 Ocak 2015 tarihinden teklif
kadar): bu ihale kapsaminda teklif verecegi Atiksu SCADA Otomasyon Malzemesi ve Debimetre retimi|verme tarihine kadar); bu ihale kapsaminda teklif verecedi igmesuyu ve Atiksu dahil olmak
ve/veya kurulumunda, bir veya birden fazla sdzlesme kapsaminda, en az teklif edecegi bedelin %100 (ylizde |tzere her tirlii SCADA Otomasyon Malzemesi ve Debimetre diretimi ve/veya kurulumunda, bir

o yiiz)'Gine kargilik gelen deneyime sahip olmahidir." veya birden fazla sézlesme kapsaminda, en az teklif edecegi bedelin %100 (yizde yiiz)'ine
5 ii s
karsilik gelen deneyime sahip olmalidir.”

BOLUM IIl. MADDE 3 (a) ii ve 3(b) i |"i. Teklif Sahibi, teklif tarininden itibaren son bes (5) yil igerisinde (1 Ocak 2015 tarihinden teklif verme tarihine|"i. Tekiif Sahibi, tekiif tarihinden itibaren son beg (5) yil igerisinde (1 Ocak 2015 tarihinden teklif
kadar); bu ihale kapsaminda teklif verece§i Atiksu SCADA Otomasyon Malzemesi ve Debimetre Uretimi|verme tarihine kadar); bu ihale kapsaminda teklif verecedi igmesuyu ve Atiksu dahil olmak
velveya kurulumunda, bir veya birden fazla sézlesme kapsaminda, en az tekiif edecegi bedelin %100 (ylizde|iizere her tirlii SCADA Otomasyon Malzemesi ve Debimetre (retimi ve/veya kurulumunda, bir

5 37.38 yiiz)'ine karsilik gelen deneyime sahip olmaldir." veya birden fazla sézlesme kapsaminda, en az teklif edecegdi bedelin %100 (yiizde yliz) line
karsilik gelen deneyime sahip olmalidir.”

BOLUM VIt - MALLARIN LISTESI _ g

7 71 VE TESLIMAT PROGRAMI iigili Madde altinda bulunan tablo revize edilmis olup, isbu Zeyilname EK - 3 de verilmektedir. S
8 78 - 86 BOLUMVIL.3 - EK -1 ilgili Madde altinda bulunan tablo revize edilmis olup, isbu Zeyilname EK - 4 de verilmektedir. F

phin: a #Bok.




ZEYILNAME NO.2 EK -1

Fiyat Cizelgesi:

Sozlesme No: MUS G8 Debimetre. Radar Sevive Sensérii. Sebeke Analizorii. Scada PC Monitor

Tek

if Sahibinin Adu:

Savfa No:

1

2

3

4

5

6

Ozellikleri Teknik
Sartnamede Tarifli
Debimetre, Radar Seviye
Sensorii, Sebeke
Analizorii, Scada PC
Monitor Alimi

Mense
Ulkesi

Birim

Miktar

Alicinin
Ulkesindeki
Birim Temin

Bedeli*

Toplam
Temin
Bedeli (4*5)

Ulke I¢i
Nakliye
Sigorta

Nihai Varis
Noktasmdaki
Toplam
Teklif Bedeli

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 425
m3/h Qmin: 140 m3/h,
Debimetre DN 350, PN16
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 80
m3/h Qmin: 30 m3/h,
Debimetre DN 80, PN 6
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 160

m3/h Qmin: 60 m3/h,

Adet




Debimetre DN 125, PN 6
(Montaj dahil)

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 80
m3/h Qmin: 20 m3/h,
Debimetre DN 80, PN 6
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 375
m3/h Qmin: 125 m3/h,
Debimetre DN 400, PN 6
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 250
m3/h Qmin: 80 m3/h,
Debimetre DN 300, PN16
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 200
m3/h Qmin: 60 m3/h,
Debimetre DN 150, PN10
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 500
m3/h Qmin: 150 m3/h,
Debimetre DN 350, PN10
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 250
m3/h Qmin: 80 m3/h,
Debimetre DN 125, PN 8

Adet




(Montaj dahil)

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 160
m3/h Qmin: 60 m3/h,
Debimetre DN 125, PN 8
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 450
m3/h Qmin: 150 m3/h,
Debimetre DN 150, PN16
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 200
m3/h Qmin: 50 m3/h,
Debimetre DN 150, PN25
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 150
m3/h Qmin: 50 m3/h,
Debimetre DN 125, PN16
(Montaj

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 150
m3/h Qmin: 50 m3/h,
Debimetre DN 80, PN 10
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik
Debimetre Qmax: 250
m3/h Qmin: 80 m3/h,
Debimetre DN 200, PN16

Adet




(Montaj dahil)

Ultrasonik Debimetre
Parshall Savagi, Qmax:
1.000 m3/h Qmin: 250
m3/h (Montaj dahil)

Adet

Ultrasonik Debimetre
Parshall Savagi, Qmax:
250 m3/h Qmin: 80 m3/h
(Montaj dahil)

Adet

Ultrasonik Debimetre
Parshall Savagi, Qmax:
1.250 m3/h Qmin: 400
m3/h (Montaj dahil)

Adet

Ultrasonik Debimetre
Parshall Savagi, Qmax:
500 m3/h Qmin: 150 m3/h
(Montaj dahil)

Adet

Elektromanyetik Icme
suyu Debimetre, DN 100,
PN 16 (Montaj hari¢)

Adet

Elektromanyetik Igme
suyu Debimetre, DN 125,
PN 16 (Montaj haric)

Adet

Elektromanyetik Igme
suyu Debimetre, DN 150,
PN 16 (Montaj haric)

Adet

Elektromanyetik Igme
suyu Debimetre, DN 200,
PN 16 (Montaj haric)

Adet

Elektromanyetik Icme

Adet




suyu Debimetre, DN 250,
PN 16 (Montaj harig)

Ultrasonik Igmesuyu
Debimetre @ 300 mm.
(Montaj harig)

Adet

Ultrasonik Iemesuyu
Debimetre @ 350 mm.
(Montaj harig)

Adet

Ultrasonik Iemesuyu
Debimetre @ 400 mm.
(Montaj hari¢)

Adet

Ultrasonik Igmesuyu
Debimetre @ 500 mm.
(Montaj harig)

Adet

Ultrasonik Igmesuyu
Debimetre @ 630 mm.
(Montaj haric)

Adet

Seyyar Tasinabilir
Debimetre DN 50 — DN
1500

Adet

Radar Seviye Sensorii
(Montaj harig)

Adet

119

Sebeke Analizori

Adet

81

Scada Bilgisayar1 ve
Monit6rii

Adet

22

Teklif Sahibinin imzasi




gereken yurtici tasima, sigorta masraflar1 ve diger yerel masraflar dahil olacaktir. KDV HARICTIR. KDV lsveren

tarafindan ayrica 6denecektir.
NOT: Birim fiyat ile toplam fiyat arasinda farklilik olmasi durumunda, birim fiyat esas alinacaktir.

Sozlesme No: MUS G8 Frekans Konvertor. Dahili Tin ve Harici Tip Frekans Konvertorlii Pano
Teklif Sahibinin Adz: Savfa No:
1 2 3 4 5 6 7 8

Ozellikleri Teknik
Sartnamede Tarifli Alcinin .- - Nihai Varis
Frekans Konvertor, Mense . . . Ulkesindeki Toplafm Ulke .Icl Noktasindaki
o g -« . Birim Miktar .. . Temin Nakliye
Dabhili Tip ve Harici Tip Ulkesi Birim Temin Bedeli (4*5) Sicorta Toplam
Frekans Konvertorlii Bedeli* g Teklif Bedeli

Pano Alim:

0,37 kw glictinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet 1
0,55 kw glictinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet !
1,5 kw glictinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet >
3 kw giiciinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet :
3,1 kw giiclinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet 1
4 kw glictinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet !
5,5 kw gliciinde Agir
Sart Frekans Konvertor

Yeni ilave Adet 1




7,5 kw giictinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet :
9 kw gliciinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet 2
15 kw gliclinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet 4
18,5 kw giiciinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet :
22 kw gliclinde Agir Sart n
Frekans Konvertor Adet >
30 kw gilictinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet 6
37 kw gilictinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet :
45 kw giliciinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet :
55 kw gliclinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet 4
75 kw gliciinde Agir Sart

Frekans Konvertor Adet .
132 kw giiclinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet 2
250 kw giictinde Agir

Sart Frekans Konvertor Adet 1
7,5 kw giiclinde Harici Adet

Tip Aglr"Sz'i.rt Frekans Yeni ilave {
Konvertorlii Pano

(Montaj Dahil)

30 kw giictinde Harici Adet

Tip Agir Sart Frekans s

Konvertorlii Pano
(Montaj Dahil)




37 kw giictinde Harici
Tip Agrr Sart Frekans
Konvertorlii Pano
(Montaj Dahil)

Adet

45 kw giiclinde Harici
Tip Agir Sart Frekans
Konvertorlii Pano
(Montaj Dahil)

Adet

55 kw gliclinde Harici
Tip Agir Sart Frekans
Konvertorli Pano
(Montaj Dahil)

Adet

75 kw giiclinde Harici
Tip Agir Sart Frekans
Konvertérlii Pano
(Montaj Dahil)

Adet

90 kw gliclinde Harici
Tip Agir Sart Frekans
Konvert6rlii Pano
(Montaj Dahil)

Adet

30 kw giictinde Dahili
Tip Agir Sart Frekans
Konvertérlii Pano
(Montaj Dahil)

Adet

11

37 kw gilictinde Dahili
Tip Agir Sart Frekans
Konvertérlii Pano
(Montaj Dabhil)

Adet

14

45 kw gliclinde Dahili
Tip Agir Sart Frekans
Konvertorli Pano
(Montaj Dahil)

Adet




55 kw glictinde Dahili Adet
Tip Agir Sart Frekans
Konvertorlii Pano
(Montaj Dahil)

75 kw giiclinde Dabhili Adet
Tip Agir Sart Frekans
Konvert6rlii Pano
(Montaj Dahil)

90 kw gliclinde Dabhili Adet
Tip Agir Sart Frekans 3
Konvertorlii Pano
(Montaj Dahil)
110 kw giictinde Dahili Adet
Tip Agir Sart Frekans )
Konvertérli Pano
(Montaj Dahil)

Yeni ilave 4

Yeni ilave 2

Teklif Sahibinin imzasi

*Birim Temin Bedeli TST Madde 14.7’ye uygun olmahdir. Teklif fiyatna mallarin nihai teslim noktasina ulagmas icin
gereken yurtici tasima, sigorta masraflar1 ve diger yerel masraflar dahil olacaktir. KDV HARICTIR. KDV Isveren

tarafindan ayrica 6denecektir.
NOT: Birim fiyat ile toplam fiyat arasinda farklilik olmasi1 durumunda, birim fiyat esas alinacaktir.




Sozlesme No: MUS G8 Otomasvon Malzemesi ve Kompakt PLC

Teklif Sahibinin Adi: Savfa No:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ozellikleri Teknik Alicinin Toplam Ulke Pci Nihai Varis
Sartnamede Tarifli Mense .. . Ulkesindeki pa ¢ Noktasmdaki
. - . Birim Miktar . . . Temin Nakliye
Otomasyon Malzemesi Ulkesi Birim Temin Bedeli (4*5) Sicorta Toplam

ve Kompakt PLC Alim Bedeli* & Teklif Bedeli

Pano, IP55 Sac bos Pano,

$0x6030cm Adet 8l

Klemens, ray klemens,

kapali sistem ¢ift katli yay Adet 810

baskilr 2,5 mm2
Klemens ray
klemens,kapali sistem ya

baskili 2,5nl1)n12 (gri veillay Adet 2430
kirmizi)

Klemens ray
klemens,kapali sistem yay Adet 405
baskili 2,5mm2 (mavi)
Ray klamens durdurucu Adet 810
Klemens, ray klemens,
kapali sistem tek katli 6 Adet 405
mm?2 (kahve)
Klemens, ray klemens,
kapali sistem tek katli 6 Adet 405
mm2 (mavi)

Klemens, ray klemens,
kapali sistem toprak (sari Adet 405
yesil) 6 mm?2

Plati-Proje

g



Kiemens, ray klemens,

sigortali, vida baglantili, 6 Adet 810
mm2
W Otomat Ray1
35mmxiSmm Mt 1215
W Otomat Ray Tasiyicl Adet 243
Ayak
Kablo kanalr delikli tip
80*60 HALOGEN FREE M 162
Kablo kanali delikli tip
60*40 HALOGEN FREE Mt 162
PG19 RAKOR Adet 810
DOGRUSAL MAKARA
NC/NO PANO SWITCH Adet 81
1 adet
6*25+12*16 TOPRAK
BARAS] Adet 81
Sigorta, otomatik sigorta,
[PN, C tipi,(2*6 A, 6 kA) Adet 243
Sigorta, otomatik sigorta,
1P+N, C tipi,(2*¥10 A, 6 Adet 162
kA)
Sigorta, otomatik sigorta,
1P+N, C tipi,(2*20 A, 6 Adet 81
kA)
0,5 A Cam sigorta Adet 810
1 A Cam sigorta Adet 1620
0,75mm2 NYAF kumanda
kablosu (7 renk) Mt >000
2,5mm2 NYAF kumanda Yeni
kablosu (3 renk) eklendi M 1000
1,5mm2 NYAF kumanda Yeni
kablosu (2 renk) eklendi Mt 500
100/5 A cls:t 2,5VA Yeni Adet 150




Akimtrafosu (delikli tip)

eklendi

150/5 A cls:0,5 10VA Yeni

Akimtrafosu (delikli tip) eklendi Adet 30
250/5 A cls:0,5 10VA Yeni

Akimtrafosu (delikli tip) eklendi Adet ?
Role, slim role, | NO+1

NC, 24 VDC Adet 567
Role, slim role, 1 NO+1

NC, 220 AC Adet 891
Parafudr, AG Tip 14+2+3 Adet 100
220 VAC/24VDC 5 A

Ray Tipi Giig Kaynagi Adet 20
Priz, pano prizi, makine

prizi, Ix16 A Adet %0
Trafo, izolasyon trafosu

(400/220V) 200W Adet 20
220 VAC Fan Adet 162
Termostat Adet 81
4G Router Modem Adet 81
Min DI: 64, Min DO: 8, Adet :
Min Al: 2 Min AO:2 2
olan Kompakt PLC

Min DI: 40, Min DO: 8, Adet

Min Al: 2 Min AO:2 2
olan Kompakt PL.C

Min DI: 25, Min DO: 8, Adet

Min Al: 2 Min AO:2 6
olan Kompakt PLC

Min DI: 21, Min DO: 8§, Adet

Min AI: 2 Min AO:2 38
olan Kompakt PLC

Min DI: 32, Min DO: 8, Adet 3




Min Al: 2 Min AO:2
olan Kompakt PL.C

Min DI: 24, Min DO: 8, Adet
Min Al: 2 Min AO:2 2
olan Kompakt PLC

Teklif Sahibinin imzasi

*Birim Temin Bedeli TST Madde 14.7°ye uygun olmalidir. Teklif fiyatina mallarin nihai teslim noktasina ulagmasi icin
gereken yurti¢ci tasima, sigorta masraflari ve diger yerel masraflar dahil olacaktir. KDV HARICTIR. KDV Isveren

tarafindan ayrica 6denecektir.
NOT: Birim fiyat ile toplam fiyat arasinda farklilik olmasi durumunda, birim fiyat esas alimacaktir.




ZEYILNAME NO.2 EK -2

1.2.15. SCADA/OTOMASYON PANOSU ICIN TEMIN EDILECEK
MALZEME LiSTESI
1.2.15.1. Idarece montaji ve baglantilar1 yapilacak olan  otomasyon
panosunda kullanilacak malzeme listesi asagidaki gibidir
Sira Adet /
No |Otomasyon Malzeme Listesi Birim |mt Toplam
1 Pano, [P55 Sac bos Pano, 80x60x30cm 1 Adet |81 81 Adet
Klemens, ray klemens, kapali sistem ¢ift kath yay baskili 2,5|10 810
2 mm2 Adet |81 Adet
Klemens ray klemens,kapali sistem yay baskili 2,5mm2 (gri|, 2430
30Adet
3 veya kirmizi) 81 Adet
. . 405
A Klemens ray klemens,kapali sistem yay baskili 2,5mm2 (mavi) |5 Adet 21 Adet
10 810
5 Ray klamens durdurucu Adet |81 Adet
. 405
5 Klemens, ray klemens, kapali sistem tek katli 6 mm2 (kahve) 5 Adet 21 Adet
. i 405
7 Klemens, ray klemens, kapali sistem tek katli 6 mm2 (mavi) 5 Adet 21 Adet
. . 405
Q Klemens, ray klemens, kapal: sistem toprak (sar1 yesil) 6 mm2 |5 Adet 21 Adet
. . y 10 810
9 Klemens, ray klemens, sigortali, vida baglantili, 6 mm?2 Adet |81 Adet
121,5
10 W Otomat Raytr 35mmx15mm 1,5 mt ’1 M
A 243
1 W Otomat Ray Tastyic1 Ayak 3 81 Adet
12 Kablo kanali delikli tip 80¥60 HALOGEN FREE 2mt |81 162 Mt
13 Kablo kanali delikli tip 60*40 HALOGEN FREE 2mt |81 162 Mt
810
14 PG19 RAKOR 10 81 Adet
15 |DOGRUSAL MAKARA NC/NO PANO SWITCH 1 adet 1 81 81 Adet
16 |6*25+12*%16 TOPRAK BARASI 1 81 81 Adet
17 | Sigorta, otomatik sigorta, IP+N, C tipi,(2*6 A, 6 kA) 1 Adet |81 81 Adet
18 | Sigorta, otomatik sigorta, 1P+N, C tipi,(2*10 A, 6 kA) 1 Adet |81 81 Adet
19 | Sigorta, otomatik sigorta, 1P+N, C tipi,(2*20 A, 6 kA) 1 Adet |81 81 Adet
0,5 A Cam sigorta 10 810
20
1 1 A Cam sigorta
22 0,75mm2 NYAF kumanda kablosu (7 renk)

1




mt

23 Role, slim role, 1 NO+1 NC, 24 VDC 7 Adet Q1 i6d7et
Role, slim role, 1 NO+1 NC, 220 AC 1 891

24 ’ ’ ’ Adet 81 Adet

L5 | Parafudr, AG Tip 1+2+3 TAdet | |00 | ho

26 1220V AC/24 VDC 5 A Ray Tipi Gii¢ Kaynagi 1 Adet |90 90 Adet

27 | Priz, pano prizi, makine prizi, 1x16 A 1 Adet |90 90 Adet

28 | Trafo, izolasyon trafosu (400/220V) 200W 1 Adet |90 90 Adet

162

29 220 VAC Fan 2 Adet 31 Adet

30 | Termostat 1 Adet |81 81 Adet

31 |Kompakt PLC (I/O Detaylar alt tablodadir) 1 Adet |53 53 Adet

32 4G Router Modem 1 Adet |81 81 Adet

33 2,5mm2 NYAF kumanda kablosu (3 renk) 12,3 Mt | 81 1000mt

34 1,5mm2 NYAF kumanda kablosu (2 renk) 6,17mt |81 500mt

35 100/5 A cls:1  2,5VA Akimtirafosu (delikli tip) 3adet |50 150 adet

36 150/5 A ¢ls:0,5 10VA Akimtirafosu (delikli tip) 3adet |10 30 adet

37 250/5 A cls:0,5 10VA Akimtirafosu (delikli tip) 3adet |3 9 adet




ZEYILNAME NO.2 EK -3

1. Mallarin Listesi ve Teslimat Programi

[Bu tablo Alici tarafindan doldurulacaktir; sadece *Teklif Sahibinin teklif edilen Teslimat Tarihi” siitunu Teklif Sahibi tarafindan doldurulacaktir]

Kalem Mallarin Agiklamasi Miktar Fiziksel TBF’de Teslimat (Incoterms’e gore) Tarihi
N Birim N?lf"i"(tl',lf(‘)‘.e En Erken Son Teslim Tarihi Teklif Sahibinin tekl
Sahazl) Tesljim Teslimat Tarihi edilen Teslimat Taril
Yeri [Teklif Sahibi tarafinda
doldurulacak]
[kalem | [Mallarim aciklamasim [Tedarik | [mikiar [Teslimat yerini | [Sozlesme [Sozlesme yiiriirliik [Sozlesme yiiriirliik tarihin
numaras | giriniz] edilecek | icin giriniz] yiirirliik tarihinden sonraki giin sonraki giin sayisin girini:
i kalem uygulanan tarihinden sayisin giviniz]
giriniz] miktarini | fiziksel sonraki giin
giriniz] birimi sayisini giriniz]
giriniz]
Elektromenyetik MUSKI
1 Debimetreler, Teknik Atiksu
Sartname Ek — 1 de T?SISI?T.I
et geee e (Koycegiz,
belirtildigi tizere, Gindogan,
Gocek,
20 Adet Goltiirkbiiki, -- Yiiz Seksen (180) giin
Akyaka,
Gumuslik,
Ortakent,
Turung,
Konacik,

Guivercinlik




MUSKI

2 Ultrasonik Debimetreler,
Teknik Sartname Ek — Atiksu
1 de belirtildigi lizere, Tesisleri
6 Adet (Ortaca, -- Yiiz Seksen (180) giin
Goltiirkbiikd,
Datca
Yatagan)
3 Igmesuyu sisteminde MUSKI
Kullanilacak Atiksu
Debimetreler, Teknik Tesisleri
Sartname Ek — 1 de (Mentese,
belirtildigi tizere, Yatagan, Ula,
28 Adet Datca, -- Yiiz Seksen (180) glin
Marmaris,
Ortaca,
Dalaman,
Goceek,
Oliideniz)
4 Seyyar Tasinabilir MUSKI
Debimetre 2 Adet |, Memese - Yiiz Seksen (180) giin
Tesisi
5 Frekans Konvertorler, Teknik
Otomasyon Panosu ve Sartnam
Malzemeleri, Radar ede MUSKI
Sensorler, Sebeke belirtile Adet/ Mentese N .
Analizorleri, SCADA PC | n adet Metraj | Atiksu Aritma N Yz Seksen (180) giin
Monitérler ve Tesisi
metrajla
rda

Toplam




ZEYILNAME NO.2 EK - 4

MADDE VIIL.3 EK — 1

DEBIMETRE:
ATIKSU ELEKTROMANYETIK DEBIMETRE iHTiYAC LISTES]
R PR DEBI BiLGI i BORU BILGILERI i
TESIS ADI BULUNDUGU UNITE ILG]LFR — y GlLE ADET DEBIMETRE CAPI
Qmax (m3/saat) | Qmin {m3/saat)} Boru Tipi|Cap (mm)] PN {mm)
KOYCEGiz GiRIS 425 140 KROM 400 16 1 350
. o GiRi 80 30 HDPE 90 6 1 80
GUNDOGAN -1 e
CIKIS 80 30 HDPE Q0 6 1 80
GiRIS 160 60 HDPE 160 6 1 125
GUNDOGAN -2 CIKIS 80 20 HDPE 110 6 1 80
CIKIS 160 60 HDPE 160 6 1 125
" GIRI 7 12 DPE 1 4
GOCEK S 375 5 H 500 6 00
CIKIS 375 125 HDPE 500 6 1 400
GOLTURKBUKU CIKIS 250 80 HDPE 355 16 1 300
GiRiS 200 60 HDPE 200 10 1 150
AKYAKA-1 —
GIRIS 500 150 HDPE 400 10 1 350
GUMUSLUK GIRIS 250 80 HDPE 160 8 1 125
ORTAKENT GIRIS 160 60 HDPE 160 8 1 125
TURUNC GIRIS 450 150 HDPE 200 16 1 150
MBR CIKIS 200 50 HDPE 200 25 3 150
KONACIK MBR CIKIS 150 50 HDPE 160 16 1 125
MBR CIKIS 150 50 HDPE 110 10 1 80
GUVERCINLIK GIRIS 250 80 HDPE 225 10 1 200
ULTRASONIK DEBIMETRE IHTIYAC LISTESI { ACIK KANAL)
) o e DEBI BILGILERI o
TESIS ADi BULUNDUGU UNITE - KANAL TiPI ADET
| Qmax {m3/saat) | Qmin {m3/saat)
IKI 24.000 9.000 Parshall savag) 1
ORTACA CIKIS 4
GIRIS 24.000 9.000 Parshall savag 1
GOLTURKBUKU GiRIS 250 80 Parshall savag 1
GIRI 1250 400 Parshall savag 1
DATCA > g
CIKIS 1250 400 Parshall savag 1
YATAGAN CIKIS 500 150 Parshall savag; 1
ICMESUYU SiSTEMINDE KULLANILACAK OLAN DEBIMETRELER
Kullanilacagi Depolarnin oldugu Yerier
?\;’a Uritn Tip Adet ENTESE | vATAGAN A oATCA | marmarls | OFTACA | ORTACA | o T FeTHivE FETHIVE
° 5 ¢ (MERKEZ) |(SA ) (GOCEK) | (OLUDENiZ)
1 Elektromanyetik Debimetre @100 PN16 1 1
2 Efektromanyetik Debimetre @125 PN16 2 1 1
3 Elektromanyetik Debimetre $150 PN16 2 1 1
4 Elektromanyetik Debimetre $200 PN16 6 1 1 2 2
5 Elektromanyetik Debimetre @250 PN16 2 1 1
6 Ultrasonik Debimetre $300 5 4 1
7 Ultrasonik Debimetre $350 1 1
8 Ultrasonik Debimetre $400 7 1 1 1 1 1
9 Ultrasonik Debimetre @500 1 1
10 Ultrasonik Debimetre $630 1 1

SEYYAR (TASINABILIR) DEBIMETRE iHTiYAC LiSTESI
SiraNo |Uriin Tip Adet
1 SEYYAR (TASINABILIR) DEBIMETRE DN 50 - DN 1500 2
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RADAR SEVIYE SENSORU

RADAR SEVIYE SENSORU IHTIYAC DUYULAN YERLER

SIRA KULLANILACAGI YER ADET
47  |GUVERCINLIK - TM3 1
48  |GUVERCINLIK - TM4 1
49 |MARMARIS AAT 2
50 |MARMARIS- TM1 1
51  |MARMARIS- TM2 1
52 |MARMARIS- TM3 1
53 |MARMARIS- TM4 1
54 |MARMARIS- TM5 1
55 |DATCA-TM1 1
56  |DATCA-TM2 1
57 |TURUNC TM1 1
58 |TURUNG TM2 1
59  |AKYAKA - GOKOVA TM1 1
60 |AKYAKA - GOKOVA TM2 1
61  |AKYAKA - GOKOVA TM3A 1
62 |AKYAKA- GOKOVA TM3B 1
63  |AKYAKA - GOKOVA TM4 1
64 |AKYAKA - GOKOVA TM5 1
65 |AKYAKA - GOKOVA TM6 1
66  |FETHIYE - TM1 1
67 FETHIYE - TM2 1
68 |FETHIYE-TM3 1
69 |FETHIYE - TM4 1
70  |FETHIVE-TM5 1
71  |FETHIYE-TM6 1
72 |GOCEK TERFI 1
73  |DALAMAN - TM1 1
74 |DALAMAN - TM2 1
75 |ORTACA-TM1 1
76 |ORTACA-TM2 1
77 |ORTACA-TM3 1
78 |ORTACA-TM4 1
79 |ORTACA-TM5 1
80 |ORTACA-TM6 1
81 [DALYAN - TM1 1
82  |DALYAN - TM2 1
83  |KOYCEGiZ AAT 1
84  |MUGLA - DUGEREK TM 1
85  |MUGLA - KOTEKLI TM 1
86 |MUGLA - YENI GARAJ TM 1
87 |YATAGAN - BOZARMUT TM1 1
88  |MILAS ATIK SU TERFi 1
89 |OREN PAKET TERFi iSTASYONU 1
90  |YESIL BAGCILAR PAKET 1

SIRA KULLANILACAG! YER ADET
1 GOLTURKBUK(O AAT 2
2 GOLKOY 2
3 TURKBUKU 3
4 GUNDOGAN TM1 1
5 GUNDOGAN TM2 1
6 GUNDOGAN TM3 1
7 GUNDOGAN TM4 ara terfi 1
8 GUNDOGAN TM5' 1
9 GUNDOGAN TM6 1

10  |GUNDOGAN Copliik Ara terfi 1
11 |YALIKAVAK AAT 6
12 |YALIKAVAK TM1 1
13 |YALIKAVAK TM2 1
14 |YALIKAVAK TM3 1
15  |YALIKAVAK TM4 1
16 |YALIKAVAK TM5 1
17  |YALIKAVAK TMSA 1
18  IYALIKAVAK TM8 1
19 |YALIKAVAK TM9 1
20 |YALIKAVAK TM10 1
21 |YALIKAVAK GERIS OKUL 1
22 |YALIKAVAK GERIS ARKA YOL 1
23 |GUMUSLUK AAT 1
24 |YALI TM Gumisglik AAT Besliyor 1
25  |DEREKOY T™ 1
26  |TURGUTREIS - TM1 1
27  |TURGUTREIS - TM2 1
28 [TURGUTREIS - AKYARLAR TM 1
29  |ORTAKENT-TM 2 1
30  |ORTAKENT-TM 1 1
31  |BITEZ-TM1 1
32 |BITEZ-TM2 1
33 |BITEZ-TM3 1
34 |KONACIK AAT 7
35 |GUMBET AAT 1
36 |GUMBET - TM1 1
37  |GUMBET - TM2 1
38 |GUMBET - TM3 1
39 |ORTAKENT YARIM TM 1 1
40  |ORTAKENT YARIM TM 2 1
41  |ORTAKENT YARIM TM 3 1
42 JICMELER - TM1 1
43 |ICMELER - TM2 1
44 |ICMELER - TM3 1
45  |GUVERCINLIK - TM1 1
46 |GUVERCINLIK - TM2 1

91

Sayfa Toplam

61

MUHTELIF ICMESUYU DEPGLAR 1%
Sayfa Toplam 58
TOPLAM 119




OTOMASYON PANOSU

OTOMASYON PANO MALZEMESI iHTIYACI DUYULAN YERLER

SIRA TERFi MERKEZI SIRA TERFi MERKEZi
1 |GOLKOY 42 |MARMARIS- TM2
2 |TURKBUKU 43 |MARMARIS- TM3
3 |GUNDOGAN TM1 44 |MARMARIS- TM4

GUNDOGAN T2 45 |MARMARIS- TM5
5 |GUNDOGAN TM3 46 |DATCA-TM 1
6 |GUNDOGAN TM4 ara terfi 47 |DATCA-TM 2
7 |GUNDOGAN TM5 48 |TURUNC TM1
8 |GUNDOGAN TM6 49 |TURUNC TM2
9 |GUNDOGAN Copliik Ara terfi 50 |AKYAKA - GOKOVA TM1
10 |YALIKAVAK TM1 51 {AKYAKA - GOKOVA TM2
11 |YALIKAVAK TM2 52 |AKYAKA - GOKOVA TM3A
12 |YALIKAVAK TM3 53 |AKYAKA - GOKOVA TM3B
13 |YALIKAVAK TM4 54 |AKYAKA - GOKOVA TM4
14 |YALIKAVAK TM5 55 |AKYAKA - GOKOVA TM5
15 |YALIKAVAK TM5A 56 |AKYAKA - GOKOVA Tm6
16 |YALIKAVAK TM8 57 |FETHIYE- TM1
17 |YALIKAVAK TM9 58 |FETHIYE - TM2
18 |YALIKAVAK TM10 59 |FETHIYE - TM3
19 |YALIKAVAK GERIi$ OKUL 60 |FETHIYE - TM4
20 |YALIKAVAK GERi$ ARKA YOL 61 |FETHIYE - TM5
21 |YALITM Gumisliik AAT Besliyor 62 |FETHIYE - TM6
22 |DEREKOYTM 63 |GOCEK TERFi
23 |TURGUTREIS - TM1 64 |DALAMAN - TM1
24 |TURGUTREIS - TM2 65 |DALAMAN - TM2
25 |TURGUTREIS - AKYARLAR TM 66 |ORTACA -TM1
26 |ORTAKENT- TM 2 67 |ORTACA-TM2
27 |ORTAKENT-TM 1 68 |ORTACA -TM3
28 |BITEZ - TM1 69 |ORTACA -TM4
29 |BITEZ - TM2 70 |ORTACA - TM5
30 |BITEZ-TM3 71 |ORTACA - TM6
31 |GUMBET-TM1 72 |DALYAN - TM1
32 |GUMBET - TM2 73 {DALYAN - TM2
33 |GUMBET - TM3 74 |KOYCEGIZ AAT
34 {ICMELER - TM1 75 |MUGLA - DUGEREK TM
35 {iCMELER - TM2 76 |MUGLA - KOTEKLI TM
36 [ICMELER-TM3 77 |MUGLA - YENI GARAJ TM
37 |GUVERCINLIK - TM1 78 |YATAGAN - BOZARMUT TM1
38 |GUVERCINLIK - TM2 79 |MILAS ATIK SU TERFi
39 |GUVERCINLIK - TM3 80 |OREN PAKET TERFi iISTASYONU
40 |GUVERCINLIK - TM4 81 |Yesil Bagcilar Paket
41 |MARMARIS- TM1
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Kompakt PLC Detay ] . 1/0 Sayilarn
Lokasyon Pompa Sayisi | istasyon Sayi Yedek Kompakt PLC | Min DI Sayisi [ Min DO Sayisi | Min Al Sayisi | Min AO Sayisi
7 Pompa 1 64 8 2 2
4 Pompa (Cift Pano) 1 40 8 2 2
4 Pompa 4 25 8 2 2
3 Pompa 32 21 8 2 2
3 Pompa (Cift Pano) 2 32 8 2 2
2 Pompa (Cift Pano) 1 24 8 2 2
2 Pompa 30 X X X X X X
1 Pompa 10 X X X X X X
Toplam 81 41 Adet 12 Adet
Not : 2 pompall (30 Adet) ve 1 Pompali {10 Adet) istasyon i¢in Kompakt PLC talep edilmemektedir
Not : Analog girig ve ¢ikislar 4-20 mA olarak verilecektir

bt Broje:




SEBEKE ANALIZORU

SEBEKE ANALiZORU iHTIYAC YERLER

SIRA TERFi MERKEZi TANIMLAMA Miktar SIRA TERFi MERKEZi TANIMLAMA Miktar
1 GOLKOY 1 42  |MARMARIS- TM2 1
2 TURKBUKU 1 43 MARMARIS- TM3 1
3 GUNDOGAN TM1 1 44  |MARMARIS- TM4 1
4 GUNDOGAN TM2 1 45 MARMARIS- TM5 1
5 GUNDOGAN TM3 1 46 {DATCA-TM 1 1
6 GUNDOGAN TM4 ara terfi 1 47 |DATCA-TM 2 1
7 GUNDOGAN TM5 1 48  |TURUNC TM1 1
8 GUNDOGAN TM6 1 49  |TURUNC TM2 1
9 GUNDOGAN Copliik Ara terfi 1 50 AKYAKA - GOKOVA Tl 1
10  |YALIKAVAK TM1 1 51  |AKYAKA - GOKOVA TM2 1
11 |YALIKAVAK TM2 1 52 |AKYAKA - GOKOVA TM3A 1
12 |YALIKAVAK TM3 1 53  |AKYAKA - GOKOVA TM3B 1
13 |YALIKAVAK TM4 1 54  |AKYAKA - GOKOVA TM4 1
14 |YALIKAVAK TM5 1 55  |AKYAKA - GOKOVA TM5 1
15  |YALIKAVAK TM5A 1 56  |AKYAKA - GOKOVA TM6 1
16  |YALIKAVAK TM8 1 57  |FETHIYE - TM1 1
17  |YALIKAVAK TM9 1 58  |FETHIYE - TM2 1
18  |YALIKAVAK TM10 1 59  |FETHIYE-TM3 1
19 YALIKAVAK GERIS OKUL 1 60 FETHIYE - TMi4 1
20  |YALIKAVAK GERiS ARKA YOL 1 61  |FETHIYE- TM5 1
21 |YALITM Glimiisliik AAT Besliyor 1 62  |FETHIYE - TM6 1
22 DEREKOY TM 1 63 GOCEK TERFi 1
23 |TURGUTREIS - TM1 1 64 |DALAMAN - TM1 1
24 |TURGUTREIS - TM2 1 65 |DALAMAN - TM2 1
25  |TURGUTREIS - AKYARLAR TM 1 66 |ORTACA-TM1 1
26 |ORTAKENT-TM 2 1 67 |ORTACA-TM2 1
27 |ORTAKENT-TM 1 1 68 |ORTACA- TM3 1
28  |BITEZ-TM1 1 69 |ORTACA-TM4 1
29  |BITEZ-TMm2 1 70 |ORTACA- TM5 1
30 |BITEZ-TM3 1 71  |ORTACA - TM6 1
31  |GUMBET- TM1 1 72 |DALYAN - TM1 1
32 |GUMBET- TM2 1 73  |DALYAN - TM2 1
33 GUMBET - TM3 1 74 |KOYCEGIiZ T™M 1
34 iCMELER - TM1 1 75 MUGLA - DUGEREK TM 1
35 iCMELER - TM2 1 76  |MUGLA - KOTEKLIi TM 1
36 |ICMELER- TM3 1 77  |MUGLA - YENI GARAJ TM 1
37  |GUVERCINLIK - TM1 1 78  |YATAGAN - BOZARMUT TM1 1
38 GUVERCINLIK - TM2 1 79 MILAS ATIK SU TERFi 1
39 GUVERCINLIK - TM3 1 80 OREN PAKET TERFi iSTASYONU 1
40  |GUVERCINLIK - TM4 1 81  |Yesil Bagcilar Paket 1
41  |MARMARIS- TM1 1 TOPLAM 81




SCADA — PC — MONITOR

SCADA PC,MONITOR iHTIYAC YERLER

. . scada
SIRA TERFi MERKEZi TANIMLAMA .
pc,monitor

1 GOLTURKBUKU AAT 1
2 GUNDOGAN AAT2 1
3 YALIKAVAK AAT 1
4 GUMUSLUK AAT 1
5 BITEZ AAT 1
6 KONACIK AAT 1
7 GUMBET AAT 1
8 ICMELER - AAT 1
9 GUVERCINLIK AAT 1
10 MARMARIS AAT 1
11 DATCA AAT 1
12 |TURUNG AAT 1
13 |AKYAKA AAT 1
14 FETHIYE AAT 1
15 GOCEK AAT 1
16 DALAMAN - AAT 1
17 ORTACA AAT 1
18 DALYAN - AAT 1
19 KOYCEGiz AAT 1
20 MUGLA AAT 1
21 YATAGAN AAT 1
22 MILAS AAT 1

TOPLAM 22




PROJENIN ADI VE KREDI

NO:

SOZLESMENIN AD! VE NO:

SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI MUGLA ATIKSU PROJESI

MUS G8 ATIKSU SCADA OTOMASYON MALZEMESI VE DEBIMETRE ALIMI

(8677 -TR)

SORULARA CEVAPLAR VE AGCIKLAMALAR (NO:1)

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar” a ait hikumler, ihale Dokiimanindaki bazi durumlara gerekli agiklamalarin sadlanmasi iin, teklifgiler tarafindan yaz: ile iletilen agiklama taleplerine cevap olarak diizentenmistir.

ihale Dokiimanina Zey
Gerekiyor

ihate  |ihale
No. {dokiimani|Dokiimanindaki Mistakbel Teklifcinin Soru veya Agiklama Talebi igverenin Yanits veya HAYIR
Sayta No. |ilgili Maddesi (Eger "EVET" ise De
Numarasin Belirtir
1 37 Bolom [t Imza ve paraf sirkilerinden sadece imza sirkiist yeterlimiidr? Evet Yeterlidir. HAYIR
Degerlendirme
Yeterlilik
Kriterleri Madde
3.a (iv) Alt
Madde 3
2 Ihale i¢in dogru teklif hazirlamak agisindan tesisleri gormek istiyoruz, bu konu da yardimei| Tesislere girig iin yetkili personelimiz Murat ALTAS (0 533 653 51 69) lle irtibata gegebilirsiniz. HAYIR
ofabilir misiniz?
3 175 Bolum VIi.3[B6lum VII.3 Teknik Sartname Madde 5.4 ve 5.5 de montaj iglerinin YUkienici sorumlulugunda| Bazi Malzemeler montaj edilecek, bazi malzeler ise mal teslimi olarak alinacak olup, konu Teknik Sartnamenin ilgili yerlerinde belirtiimis idi. Ancak,|EVET Zeyilname No. 2 Mad
Teknik oldugu belirtilmis, montaj fiyat: tekliflerimize dahil edilecekmidir? Litfen Teyit ediniz. daha acik ve net olarak Fiyat Cizelgesi agiklama kisimlarinda revizyon yapiimigtir. Bununla ilgili Fiyat Cizelgesi Zeyilnamesi hazirlanmistir. Teklifler|Fiyat Gizelgesi revize edilmi
Sartname revize edilen Fiyat Cizelgesine gore olusturulacaktr.
Madde 5.4 ve
55
4 39 |Bslam . Belgesel Kanittarda, SCADA kurulumu igin garanti istenmis Ancak SCADA ya da Otomasyon|Soru antagifamamis, ancak Teklif Sahibi, {um SCADA malzemelerine iliskin garanti ve 1SO belgelerini temin edecegine dair tahhutl teklifiyle| HAYIR
Degerlendirme {panoian ile ilgili kurulum hizmeti istenmemektedir. sunacaktir.
Yeterlilik
Kriterleri Madde
3.a (iv) Alt
Madde 5
5 47 |Bolum IV. Teklif | Teklif gizelgesinde "Bilgisayar" kalemi bulunmamakla birlikte, Tenik $artname de Bilgisayar|Revize Fiyat Cizelgesi gincellenmig ve Zeyilname Hazirlanmistir. Tekiifler revize edifen Fiyat Gizelgesine gore olusturulacaktir. EVET Zeyilname No. 2 Mad
Formian detay belirtiimektedir. Bilgisayar fiyat, tekliflerimize dahit edilecek midir? Lutfen teyit ediniz. Fiyat Gizelgesi revize edilmi
6 39 |Bstum Il « "Tekiif sahibi, tekiif ettigi Ekipmanlarin ireticisinden veya distribiitorden iilke genelindeki tiim |Haylr. Sadece Taahitname yaterlidir. Garanti Suresi bitiminden sonra degistirilecek olan malzeme ve ekipmanlar igin fiyattandirmalHAYIR
Degerlendirme |yetkili servisierinden Sozlesmesel garanti siuresi harig, 10 (on) yil boyunca yedek parga |istenmemektedir.
Yeterlilik destedi ve servis hizmeti verilecegine dair taahhiity tekiifiyle sunacaktir” denilmektedir. Bunlar
Kriterleri Madde |tcretsiz mi kargilanacaktir.
3.a (iv) Alt
Madde 5
7 39 Bolim lil. |Bahsi gegen belgeler (yetkili servis, yedek parga garantisi ve periyodik bakim garantisi, yetkilif Bakiniz Cevap No.4 HAYIR
Degerlendirme tedarikgiye ait 1ISO belgelerini, vb) Debitreler haricinde Otomasyon Malzemesi igin de
Yeterlilik sunmamiz gerekiyor mu? Bunlar ite beraber, (kanal, bara, otomat ray:, klemens, vb.)
Kriterleri Madde|malzemeler igin de sunmamiz gerekiyor mu? Yoksa sadece SCADA Otomasyon malzemesi
3.a (iv) Altjolarak (Kompakt PLC, 4G Router gibi) bir ayriminiz olacak mi)
Madde 5

R

Plan Py




PROJENIN ADI VE KREDI

NO:

SOZLESMENIN ADI VE NO:

SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI MUGLA ATIKSU PROJESI (8677 -TR)

MUS G8 ATIKSU SCADA OTOMASYON MALZEMES] VE DEBIMETRE ALIMI

SORULARA CEVAPLAR VE ACIKLAMALAR (NO:1)

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar” a ait hukimler, ihale Dokiimanindaki bazt durumlara gerekli agiklamalarin saglanmasi igin, teklifciler tarafindan yazi ile iletilen agiklama taleplerine cevap olarak diizenlenmistir.

ihate Dokiimanina Zey
Gerekiyor

ihate |ihale .
No. |dokiimani| Dokiimanindaki Miistakbel Teklif¢inin Soru veya Agiklama Talebi igverenin Yaniti veya HAYIR
Sayfa No. |ilgili Maddesi (Eger "EVET" ise De(
Numarasini Belirtir
8 88 |Bolum VI1.3[Frekans Konvertorleri Teknik sartiname kisminda "agir sart tanifi bulunmaktadir. Ancak, Sayfa]Kullanilacak tim frekans konvertorleri Agir Sart olacaktir. Daha agik ve net olarak Fiyat Cizelgesi agiklama kisimlannda revizyon yapilmigtic.[EVET Zeyilname No. 2 Mad
Teknik 77 de bulunan "Frekans Konvertdrii Pano ve Cihazlar listesinde agir sart ile ilgili bir tarif] Bununla ilgili Fiyat Gizelgesi Zeyilnamesi hazirlanmistir. Teklifler revize edilen Fiyat Gizelgesine gore olusturulacaktir. Fiyat Gizelgesi revize edilmi
Sartname Ek 2{bulunmamaktadir. Fiyatlandirma teklifimizde yapilip yapimayacagini lGtfen teyit ediniz.
Madde 3
Frekans
Konvertér
9 88 |Bdlum VIL3|Frekans Konvertorleri igin Dahili ve Harici tip Panonun tarifi bulunmakta olup, igeridi|Frekans Konvertérlerine uyumiu Dahili ve Harici Tip Panolarda, Termik Manyetik Salter kultanilacaktir.Pano imal edimeden once, pano projesil HAYIR
Teknik belirtiimemistir. Bununta ilgili Tip proje elinizde mevcut mudur? idarenin onayina sunulacaktir.
Sartname
Madde 3
Frekans
Konvertor
10 103 |Boium VII.3[Sartnamede belitilen DN 90, DN 110, DN 160, DN 225 ve DN 355 ¢aplarindaki Elektro -|Konu ile iigili olarak Teknik Sariname Ek - 1 Debimetre tablosu ve buna bagh olarak Fiyat Cizelgesi Agikima ve tanimia boliminde revizyon EVET Zeyilname No. 2 Mad
Teknik manyetik debimetrelerin standart tretimi bulunmamaktadir. Bunlann gapi bir alt gap olarak miyapilmistir. Teklifler revize edilen Fiyat Cizelgesine gore olugturulacaktir. Fiyat Cizelgesi revize edilm
Sartname Ek 4|degerlendirilecektir.? Bdyle bir durum da redtiksiyon imalati Yukienici sorumlulugunda midir?
Elekromanyetik |Lutfen teyit ediniz.
Debimetreler
11 88 Bolom VII.3[Harici tip pompa Yolverme panosu galisir durumda, dahili tip pompa pompa yolverme panosu|Agir Sart olarak temin edilecektir. Bakiniz Cevap No. 8 EVET Zeyilname No. 2 Mad
Teknik cahigir durumda diye adlandirilan panolardaki invertérler normal sart olarak segilecek sekilde Fiyat Gizelgesi revize edilm
Sartname anliyoruz. Lutfen teyit ediniz.
Madde 3
Frekans
Konvertér
12 88  [Bolum VII.3|Panosuz Agirsart Frekans Inventdri (sadece frekans invertdrd) panosuz olacak sadece|Evet Teyit edilmektedir. Ancak tiim frekans kénvertorleri sartnamede belirtilen haberlesme protokollerini destekleyecek alt yapida olmalidir. HAYIR
Teknik frekans inventéri Uriin olarak, yaninda bagka herhangi bir ekipman olmayacak sekilde teslim
Sartname edilecek olarak antiyoruz. Lutfen teyit ediniz.
Madde 3
Frekans
Konvertér
13 97  |Bdlum VIi.3|Teknik Sartname Ek - 3 Madde 1.2.13.3 alt maddesinde belittilen IEC 60870 - 5 - 104|Hayir gerek olamayip istenmeyecekiir. Teknik $artname ilgili kisim degistiriimistir. EVET Zeyilname No. 2 Madi

Teknik
Sartname Ek 3
Otomasyon
Panosu
Ekipman listesi
Madde 1.2.13.3

protokile gerek var midr?




PROJENIN AD! VE KREDI
NO:

SOZLESMENIN ADI VE NO:

SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI MUGLA ATIKSU PROJESI

MUS G8 ATIKSU SCADA OTOMASYON MALZEMES] VE DEBIMETRE ALIMI

(8677 - TR)

SORULARA CEVAPLAR VE ACIKLAMALAR (NO:1)

“Sorulara Cevaplar ve Agtklamalar" a ait hikumler, ihale Dokumanindaki bazi durumlara gerekli agiklamatann sadlanmasi igin, teklifgiler tarafindan yazi ile ilefilen agiklama taleplerine cevap olarak dizenlenmistir.

ihale Dokiimanina Zey
Gerekiyor

ihale  [ihale
No. {dokiimani|Dokiimanindaki Miistakbel Teklifginin Soru veya Agiklama Talebi Igverenin Yaniti veya HAYIR
Sayta No. liigili Maddesi {Eger "EVET" ise De:
Numarasin Belirtii
14| 104 |Bslum VIi.3[ Tablo icerisinde 2 Pompa igin 30 Adet, 1 Pompa igin 10 Adet istenmig ancak bu ekipman lar| Teyit edimektedir. HAYIR
Teknik i¢in tabloda ki degerle "X" olarak verilmistir. Bu pompalar ile ilgili ilave bir RTU alimi istenmiyor|
Sartname Ek 3|diye anliyoruz. Ltfen teyit ediniz.
Otomasyon
Panosu
Ekipman listesi
Kompakt PLC
Detay Tablosu
15 31 Bolum 1l Tekliff “Tekiif Sahibinin Gretici olmamasi halinde Imalatgidan alinacak yetkilendirme belgesini[MUS GB Sézlesmesi, goklu alm vbe montaj iglerininde oldugu bir Sézlesme olup, Teklifgiler Markette hazir olarak alinabilen érmegin Debimetre, [HAYIR
Bilgi Kormufsunmasi zoruniudur.” denilmektedir. Bu tim maddeler igin gegerlimidir? Frekans Konvertor gibi malzemeler igin mimkiin oldugunca Imalatgilardan / Distribitorlerden belgenin alinmas: talep edilmektedir. Ancak,
Madde 17.2 (a) yardimer malzemeler ile yapilacak olan ekipmanlar ibrnegin kablo civata gibi, alinmasi gerekmemektedir.
16 78 |Bolum VIl.3|Ek -1 Debimetre Tablosunda listelenen debimetrelerin montaji kim tarafindan saganacaktir? |EK-1'de bulunan listede belirtiten "ATIKSU ELEKTROMANYETIK DEBIMETRE IHTIYAC LISTESI VE ATIKSU ULTRASONIK DEBIMETRE|EVET Zeyilname No. 2 Mad
Teknik LISTESI" nde bulunan debimetrelerin montaj ve devreye aima isi YUKLENICI tarafindan yaptlacaktr. igmesuyu sisteminde kullanitacak|Fiyat Gizelgesi revize edilm
Sartname Ek 1 debimetreler ile igmesuyu depolar igin talep edilen sensérlerin ve atiksu seviye sensérlerinin montaj yapiimayacaktir. Montaj ve devreye alma
Debimetre esnasinda olusabilecek tim ekipman ve malzeme tedariki (flans, flang adaptorl, redUksiyon, vb.igler dahil) YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.
Tablosu Kazi, debimetre odasi ingaati vb. igler kapsam digidir. Montaj, IDARE'nin onayina istinaden belirtilen zaman araiiginda yapilacaktir. Bununia iigili
Fiyat Gizelgesi Zeyilnamesi hazirlanmistir. Teklifler revize edilen Fiyat Cizelgesine gére olugturulacaktir.
17 75 86lam VIL.3{Teknik Sartname Madde 5.5 de bazi ekipmanlar icin sadece tedarik, bazilari igin de montaja|Montaji Yuklenici tarafindan yapitacak ekipmanlarin devreye alinmasi Yuklenici sorumiulugundadir. Hangi ekipmaniarin montajinin yaplla agy
Teknik ilave olarak devreye alma da isteniyor. Hangi ekipmanlar kimin sorumlulugunda oldugunu|husus ile ilgili Fiyat Gizelgesinde revizyon ve aciklama yapiimig olup, Teklifler revize edilen Fiyat Cizeigesine gdre olusturulacaktir.
Sartname belirtirmisiniz.

Madde 5.5




,Z?,?"E”'N ADIVE KREDI SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI MUGLA ATIKSU PROJESI (8677 - TR}

SOZLESMENIN ADI VE NO: MUS G8 ATIKSU SCADA OTOMASYON MALZEMESI VE DEBIMETRE ALIMI

SORULARA CEVAPLAR VE ACIKLAMALAR (NO:1})

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar” a ait hikimler, ihale Dokimanindaki bazi durumiara gerekii agiklamalann saglanmasi igin, teklifciter tarafindan yazi ile iletilen agiklama taleplerine cevap olarak dizenlenmistir.

ihale Dokiimanina Zeyil
Gerekiyor

thale  |ihale
No. |dokiimani| Dokiimanindaki Miistakbel Teklif¢inin Soru veya Agiklama Talebi igverenin Yanitt veya HAYIR
(Eger "EVET" ise Deg

Sayfa No. [ilgili Maddest
Numarasint Belirtini

18{ 85 |Bolum VII.3|ligili sartnamede "Harici Tip Pompa Yol Verme panosu ve Dahili Tip Yolverme Panosu’|Teyit ediimektedir. HAYIR
Teknik icerisindeki tim ekipmaniar ile birlikte montajlt bir sekilde teslim edilecegini, ihalede tedariki
Sartname Ek 2fistenilen diger tim ekipmanlarin panolu degit ekipman olarak (PLC, Klemens, Pano, Sigorta
Yol Verme|gibi) teslim edilecegini anhyoruz. Lutfen Teyit ediniz.
Panosu
19 9  [Bolum VIL.3[PLC'ler igin yazilim devreye alma calismalarinin IDARE kapsaminda oldugunu, herhangi birj Teyit ediimektedir. Ancak PLC progrmiama araci igin lisans gerekiyorsa temin edilmesi gerekmektedir, HAYIR
Teknik PLC veya SCADA lisansi istenmedigini anliyoruz. Lutfen teyit ediniz.
Sartname Ek 3
Madde 1.2.13

EK-1'de bulunan listede belirtilen "ATIKSU ELEKTROMANYETIK DEBIMETRE IHTIYAG LISTESI VE ATIKSU ULTRASONIK DEBIMETRE[HAYIR
LISTESI" nde bulunan debimetrelerin montaj ve devreye alma isi YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. igmesuyu sisteminde kullanilacak
debimetreler ile igmesuyu depolan igin talep edilen sensérlerin ve atiksu seviye sensérlerinin montaji yapllmayacaktlf. Montaj ve devreye alma
esnasinda olugabilecek tim ekipman ve malzeme tedariki (flang, flang adaptérd, reduksiyon, vb.igler dahil) YUKLENICI tarafindan yapilacaktr.
Kazi, debimetre odasi ingaati vb. isler kapsam digidir.

20 74 Boium VII.3[ihale kapsaminda gerekebilecek ingaat isleri, 6rnedin debimetre montajlannin yapilacad
Teknik borularin yer altinda olmasi durumunda kazt, debimetre odasi yapimi, kapama gibi ingaat
Sartname isleri kimin kapsaminda olacaktr.

21 75 |Bolim VII.3|ilgili Madde kapsaminda, enerji kablolari ve tavalarin tipi, kesiti, metraji belirtiimemigtir.[Saha ziyaretleri yapilabilmektedir. Fiyatiandirma Teklifginin saha ziyareti esnasinda yapacak ongoriye gore olacaktr. Bedeli diger fiyatlarinfHAYIR

Teknik Fiyatlandirma neye gére yapilacaktir. icerisinde oldugu degerlendirilecektir.
Sartname
22 75 Bolum VII.3| Projede kulfanilacak diger ekipmanlar igin de (debimetreler, seviye transmitterleri, pano iginde[Lutfen 21 nolu cevaba bakiniz. HAYIR
Teknik kablolar vb.} sinyal besleme kablolari metraji belitimemigtir. Fiyatlandirma neye gére
Sartname yapilacaktir.
23 99  [Bolum VIL3| "Yuklenicinin temin edecedi Kompakt PLC kesinlikle Avrupa veya idare taraftindan kabul |Madde 1.2.13.39 gegertidir. Sozlesme sartlarini saglamasi durumunda degerlendirilebilecektir. HAYIR
Teknik edilecek muadil mengeili ofacaktir.” denimektedir.bunlar hangi Utkelerdir. Yerli mali kabul
Sartname Ek 3jedilmektedir,
Madde
1.2.13.39
24 99 Bolim VI.3|"Kompakt PLC Grinlerinin galisma sicakhk araligt en az -10 ile +55 derece olmaldir."|Madde 1.2.13.34 gegerlidir.
Teknik denilmektedir. Bu husus extreme conditions PLC olarak dederlendirilmektedir. Bu durumda
Sartname Ek 3{fiyatiar 2 kat artmaktadir. Ozellikle mi istenilmektedir.? 0 ila +50 derece olabilir mi?
Madde

1.2.13.34




,F\,,SQJENIN ADIVE KREDI SURDURULEBILIR SEHIRLER PROJESI MUGLA ATIKSU PROJESI (8677 - TR)

SOZLEGMENIN ADI VE NO: MUS G8 ATIKSU SCADA OTOMASYON MALZEMESI VE DEBIMETRE ALIMI
SORULARA CEVAPLAR VE ACIKLAMALAR (NO:1)

Bu "Sorulara Cevaplar ve Agiklamalar" a ait hilkiimler, ihale Dokimanindaki bazi durumlara gerekli agikiamalarin sadtanmas: icin, teklifciler tarafindan yazt ile iletilen agikiama taleplerine cevap olarak diizenlenmistir.

ihale Dokiimanina Zeyi
ihale |ihale ) Gerekiyor
No. | dokamani|Dokiimanindaki Miistakbel Teklifginin Soru veya Agiklama Talebi igverenin Yanit veya HAYIR
Sayfa No. [ilgili Maddesi (Eger "EVET" ise Deg
Numarasini Belirtin
25 Uretici adina Yetkilendirme Belgesi duzenlenirken Tedarikgi firma “Isbu Yetki Belgesi|Yetkilendirme Belgesinde, Tedarikgi Yukleniciye tedarik edecegi trinleri satma yetkisi vermesi gerekmektredir. Bu husus olmast durumunda diger| HAYIR
Yiikleniciye onun herhangi bir ana sirket yada istirakini Tedarik¢i adina hareket ederek. [hususlar g6z éniine alinmayacaktir.
geinct bir kisi yada kurumia herhangi bir sekilde ihaleye girme. sézlesme mizakere etme,
Sozlesme ya da herhangi bir dokiiman imzalama yetkisi vermedigimizi bildiririz" sartimi
yazmak istemektedir. Bu hali ile Belge kabul edilebilir mi?
26 OHSAS 18001 standardinin yurrlukten kalkmast sebebiyle, yerine gtincellenen ISO 45001 |Evet. Teyit ediimekiedir. HAYIR
standardini sunmamizda bir sikinti otur mu? Kabul edilir mi? Lutfen teyit ediniz.
27 | 37 - 38 [BOLUM IIi. 3 (a)| Yeteriilik kriterlerinde atiksu sektérinde 5 yil igerisinde teklif ettigi bedel kadar is yapmig olma|lgmesuyu dahil olmakla birlikte her turlir Otomasyon deneyimi kabul edileceklir. EVET Zeyilname No. 2 Madd
il ve 3(b) ii sartl aranmaktadir. Otomasyon ve sistem kurulumu kurumunuza ait olacagindan dolayi
sadece atiksu sektdriinde is deneyimi olmasr gereklimidir.




